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Csatlakoz6 kiosztasok:

1: Mdsodjelzé kimenet (+)

2: Mdsodjelzé kimenet (-)

5: Hurok pozitiv

6: Nem hasznalt

7: Hurok negativ

8: Hurok negativ

earth: érzékel6 hdlézat drnyékolasa

Megjegyzés: a masodjelzd kimenet haszndlatdhoz masodjelz6 kimenettel rendelkezd
érzékel6t kell hasznalni (pl.: DP2061, DP2071, DT2063, DT2073)
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