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Víztelenítés: nyílt víztartás
Dúcolás: függőleges pallójú - hézagos
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Dúcolás: függőleges pallójú - hézagos
Víztelenítés: nyílt víztartás

Trgamma = 90 %
Bányahomok

Trgamma = 95 %
Homokos kavics
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VÍZVEZETÉK MINTAKERESZTSZELVÉNYE

ÚTBURKOLATBAN

T rgamma = 95 %

Homokbeton

Útépítési rétegrend szerint!
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